
1 2 3 4 5 6

6 мкр., д.30, кв.74 обследование инженерных сетей 279/10

6 мкр., д.30, кв.96 обследование инженерных сетей 212,235/10

6 мкр., д.30, кв.98 обследование инженерных сетей 200,274,281/10

6 мкр., д.33, кв.15 собрали стояк отопления 290/10

6 мкр., д.33, кв.29 обследование инженерных сетей 292/10

6 мкр., д.33, кв.46 ревизия фитинга 32/10

6 мкр., д.33, кв.57 обследование инженерных сетей 107/10

6 мкр., д.33, кв.105 развоздушивание стояка 224/10

6  мкр., д.1, 3 под., подвал смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2

6 мкр., д.5
замена аварийного участка трубопровода 

отолпения в подвальном помещении

6  мкр., д.5, т/у смена крана шарового д.20мм г-г шт. 1

6  мкр., д.5, т/у смена крана шарового д.20мм г-г шт. 1

6  мкр., д.5, кв.49 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1

на полотенцесушителе 177/10

6 мкр., д.6, 5 под. смена трубопровода ст.д.20мм м. 1

(подсобка дворника) установка сгона в сборе д.20мм шт. 2

кронштейн для бимет.радиатора шт. 4

комплект монтажный для радиатора шт. 1

установка радиатора биметал 10 секций шт. 1 202/10

6  мкр., д.7, 2 под., смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1

приямок смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2

6  мкр., д.8
замена крана шарового фланцевого в 

тепловом узле
шт. 1

6  мкр., д.10, т/у, смена крана шарового д.20мм г-ш шт. 1

2,3,4 под., подвал смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 8

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

6  мкр., д.12, 3,4 под., смена крана шарового д.20мм г-ш шт. 2

подвал, т/у смена крана шарового д.15мм г-г шт. 6

смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 8

6 мкр., д.12, кв.48 демонтаж заглушек д.15мм шт. 1

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 1

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

6  мкр., д.12, кв.49 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 234/09

6 мкр., д.14, 2 под., смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2

подвал смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 3

6 мкр., д.15, кв.21 демонтаж панели стальной шт. 1

установка панели стальной С21-500-1200 шт. 1

(материал жильца)

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2

замена трубопровода ст.д.15мм м. 1,5

отвод ст.д.15мм шт. 2

замена подводов демонтаж панели стальной шт. 1

к радиатору приварка резьбы д.15мм шт. 2

установка панели стальной С21-500-600 кВт 1 319/1/09

6 мкр., д.15, кв.27 демонтаж панели стальной шт. 1

установка радиатора биметал 5 секций шт. 1

(материал жильца)

установка сгона в сборе д.15мм шт. 2

замена трубопровода ст.д.20мм м. 0,3

2. Работы по текущему ремонту


