
1 2 3 4 5 6

врезка в действующие сети д.15мм 

(сбросной кран с резьбой)
врез. 3

резьба д.15мм шт. 3

кран шаровый д.15мм г-г шт. 3

6 мкр., д.22, кв.93 демонтаж радиатора шт. 1

установка заглушки д.15мм НР шт. 2

муфта д.15мм чуг. шт. 2 111/03

6 мкр., д.28, кв.33 демонтаж заглушки шт. 2

установка радиатора б/м 6 секций шт. 1

(материал жильца)

установка прох.пробок д.20мм шт. 2

(материал жильца)

установка глухих пробок д.20мм шт. 2

(материал жильца)

приварка резьбы д.20мм шт. 2

смена сгона в сборе д.20мм L=200мм шт. 2

6 мкр., д.8А, кв.20 обследование инженерных сетей 10/03

6 мкр., д.8А, кв.55 развоздушивание стояка 31/03

6 мкр., д.10, кв.12 обследование инженерных сетей 4/03

6 мкр., д.10, кв.56 обследование инженерных сетей 11/03

6 мкр., д.15, кв.22 обследование инженерных сетей 101/03

6 мкр., д.21, кв.25 обследование инженерных сетей 106/03

6 мкр., д.22, кв.25 развоздушивание стояка 16,53/03

6 мкр., д.22, кв.88 развоздушивание стояка 60/03

6 мкр., д.22, кв.88 обследование инженерных сетей 71,80/4/03

6 мкр., д.22, кв.104 развоздушивание стояка 66/03

6 мкр., д.22, кв.107 обследование инженерных сетей 70,80/5/03

6 мкр., д.26, 2 под., крепление трубопроводов ГВС и ХВС

подвал лента крепежная м. 3

6 мкр., д.26, кв.19 обследование инженерных сетей 64/03

6 мкр., д.26, кв.75 развоздушивание стояка 21/03

6 мкр., д.30, кв.89 обследование инженерных сетей 105/03

6 мкр., д.33, кв.69,71 обследование инженерных сетей 113/03

ул.Лесная, д.4В, кв.26 обследование инженерных сетей 25/03

ул.Лесная, д.4В, кв.34 обследование инженерных сетей 68/03

ул.Лесная, д.4В, кв.34 развоздушивание стояка 57/03

ул.Лесная, д.5, кв.5 обследование инженерных сетей 22/03

ул.Лесная, д.5, кв.25 обследование инженерных сетей 108/03

6 мкр., д.8А, кв.20 демонтаж п/сушителя шт. 1

04.03.23г. установка заглушки д.25мм ВР шт. 2

контргайка д.25мм шт. 2 15/03

6 мкр., д.8А, кв.20 демонтаж заглушки шт. 2

05.03.23г. приварка резьбы д.25мм шт. 2

смена сгона в сборе д.25мм L=150мм шт. 2 15/03

6 мкр., д.10, кв.56 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1 35/03

6 мкр., д.28, кв.12 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

смена сгона в сборе д.15мм L=150мм шт. 1 40/1/03

Горячее водоснабжение

2. Работы по текущему ремонту

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Холодное водоснабжение

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию


