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4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 55/05

4 под. обследование инженерных сетей 92/05

6 мкр., д.33, кв.71 перезапуск автомата 30/05

6 мкр., д.5, 5 под., демонтаж светильника шт. 1

2 этаж монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

02.05.23г. клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 6/05

6 мкр., д.5, 6 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

11.05.23г. клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 37/05

6 мкр., д.6, 8 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 40/05

6 мкр., д.10, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 69/05

6 мкр., д.12, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

5 этаж монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 52/05

6 мкр., д.18/2, демонтаж светильника шт. 1

9 этаж, правое крыло монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 82/05

6 мкр., д.21, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

3 этаж монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

24.05.23г. клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 95/05

6 мкр., д.21, 7 под., демонтаж светильника шт. 1

5 этаж монтаж светильника со свето-ак.датчиком шт. 1

17.05.23г. клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 54/05

2. Работы по текущему ремонту


